Объявление в рамках тендера  ARM-T 021/14

В ответ на запросы от потенциальных участников ЗАО “АрменТел” составил список часто задаваемый вопросов (FAQ) по тендеру на выбор подрядных организаций для выполнения ПИР и СМР на сети широкополосного доступа ЗАО "АрменТел" в 2014-2016 годах.

Список часто задаваемый вопросов прилагается.
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Հայտարարություն ARM-T 021/14 տենդերի շրջանակներում

Ի պատասխան տենդերի պոտենցիալ մասնակիցների հարցումներին` «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն կազմել է հաճախ տրվող հարցերի ցուցակ (FAQ) 2014-2016թթ. ընթացքում «ԱրմենՏել» ՓԲԸ լայնաշերտ հասանելիության ցանցում նախագծահետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար կապալառու կազմակերպության ընտրության ARM-T 021/14 – ի տենդերի  վերաբերյալ: 

Հաճախ տրվող հարցերի ցուցակը կցված է:
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Часто задаваемые вопросы (FAQ) по тендеру на выбор подрядных организаций  для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на сети широкополосного доступа (ШПД) ЗАО «АрменТел» в 2014-2016 годах


1. Есть ли согласие собственников квартир на инсталляцию ящиков активного оборудования?


Согласия нет, подписание договоров требуется от Подрядчиков, согласно п 12.3 ТЗ.

2. Как будет решен вопрос с заземлением?


В ТЗ  не предусмотрено строительство  отдельного очага заземления  для здания; при полном отсутствии заземляющих устройств, в здании необходимо занулить.

3. Имеет ли значение страна производства кабеля?


Нет, не имеет.

4. Какое количество ТКД будет в 13-этажных домах?


Руководствуясь п. 10.6 ТЗ, в 13-этажных домах рассматривается один ТКД.

5. Какая сторона будет ремонтировать канализации?


В ТЗ не предусмотрены восстановительные работы существующих канализаций, соответственно эти работы лежат на Заказчике (см. также п.10.3 ТЗ).

6. Какому из документов нужно давать предпочтение в случае несоответствий в ТЗ, ОТТ и КП?

 В случае несоответствий между ТЗ, ОТТ и КП, предпочтение давать ТЗ.

7. В ОТТ критичны ли количества ТКД в кольце или это шаблон?


Согласно п 10.1 ТЗ, отмечено не более 10 устройств в одном логическом кольце.

8. Кабели нужно проводить до подъезда или до квартиры?


Многопарные кабели нужно проводить до монтажных шкафов (см. пп. 10.6, 10.7, 11.5 ТЗ); подключение Клиентов в данном тендере не рассматривается;

9. На чей площадке будут установлены ящики АГУ?


Согласно п 10.12 ТЗ, ящики АГУ будут установлены в существующих аппаратных Компании; стативы 22U, 19”;

10. Какие характеристики будут у основного оборудования?


Характеристики основного оборудования представлены в  п 9.5 ТЗ;

11. Зачем нужен кожух на автоматах?


Если в ВРУ здания место для установки автомата без защитного короба или кожуха, то необходимо предусмотреть кожух/короб плюс защитный кожух (короб) под  автомат в самом ТКД;

12. Кабель UTP должен быть категории 5 или 5е?


Кабель должен быть UTP  5e-ой категории;

13. Как будут тестироваться кабели?

(См. пп 11.12, 11.3 ТЗ) Прозвонку медного кабеля выполнить на предмет короткого замыкания (обрыва) и расстояния до них, перекрещенные пары (правильность разводки пар по контактам разъемов);

14. Цены нужно давать на плинты или на патч панели?


Цены нужно дать на плинты (см. пп 10.7,10.8, 10.9, 11.6, 11.7 ТЗ).

15. Какой минимальный размер должен иметь “Антивандальный ящик 19”, типа “Пенал”, настенный”?


Минимальные рекомендуемые размеры: 630(ш)x420(в)x250(г). Возможность монтажа и дальнейшей эксплуатации: до двух коммутаторов доступа, patch-panel/odf 8, авт. выключателя в корпусе, сетевого фильтра, точки заземления.

Пример исполнения на фотогр-ии:
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16. Межэтажный переход: «Плинт 8 пар (3шт) (10 пар (3шт.)), типа KRONE», единица измер-ения «компл.». Что входит в комлект? 6 шт. плинтов, 3 из коих по 8 пар и 3 по 10 пар? Или 3 шт. плинтов по 8 или 10 пар?


В комплект входят  сами плинты и метизы (шурупы и т.д.) для монтажа плинта в монтажный шкаф; кол-во плинтов (нормально- замкнутые) - 3 шт.  по 8 или 10 пар.

17. «Межэтажный короб для абонентов», единица измерения «шт.». Для чего предназначен данный короб? 

Межэтажный короб предназначен для разводки клиентского кабеля, utp-5, от монтажного шкафа до квартиры, компьютера Клиента; сама прокладка клиентского кабеля, utp 5 до квартиры не входит в данный тендер.


Рекомендуется монтажный короб насаживать прямо на ПВХ трубу до 50мм2 и 25мм2 соответственно.


Устанавливать необходимо будет на всех этажах, кроме этажей, где будет установка монтажных шкафов.


Многопарный utp-25 парный кабель должен быть заведен и проложен в ПВХ трубах от ТКД до монтажных шкафов (KPTM).

18. [«Коробка КРТМ 30 пар (50 пар), (монтажный шкаф, глубина не менее 15см)», единица измерения «шт.»] под какое количество пар дать цены для коробки (30 или 50)? Коробка должна идти в комплекте с плинтами или плинты будут поставляться отдельно (например, строка ниже в КП)?


Монтажный шкаф, коробка KPTM для 50 пар; сам монтажный шкаф может идти в комплекте с плинтами.

19. ВОЛС до дома: [«Комплект материалов для натяжения и крепления оптического кабеля», единица измерения «комплект/ участок»].  Есть ли приблизительный состав и/или объем данных материалов для 1-ого участка? 

Рассматривается два способа прокладки оптического кабеля в здание:


· Воздушный - крепление воздушного ОВ кабеля, все необходимые материалы для натяжения и крепления ОВ кабеля типа F8.


· по канализации - вывод на стену, крепление и защита самого ОВ кабеля по стене. 


20. Почему в Приложении 4 к ИУТ количества некоторых позиций отмечены десятичными дробями?


В Приложении 4 к ИУТ отражены количества, приходящиеся в среднем на 1 дом. Если работа или материал применяются на 1 из 100 домов, на один дом в среднем может приходиться не целое число.


21. Нужен ли заверенный перевод сертификатов и документов на русский?


Не требуется перевод на русский язык документов, выданных третьей стороной (Судебным департаментом, регулирующими органами)

22. Как будет определена стоимость всего проекта?


Участник проставит единичные расценки по каждому виду работ и материалов в Приложении 4. Эти расценки будут перемножены на количества работ и материалов, приходящиеся в среднем на 1 дом каждого типа. В результате будет сформирована стоимость строительства в доме каждого типа. Эта стоимость будет умножена на количество домов каждого типа, рассматриваемых в проекте.

23. Как нужно заполнить цены по прокладке кабелей для разных типовых домов?


Цена прокладки указывается за 1 метр. Типовые дома различаются длиной трасс, что учитывается при формировании стоимости строительства в типовом доме (см. ответ на вопрос 22)


24. Когда будут доступны адреса домов 1-го этапа?


Адресная программа будет представлена участникам, подписавшим Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и включенным в короткий список участников. Эта информация будет доступна до проведения электронных торгов.

25. Как будет сформирован короткий список Участников?


Каждое тендерное предложение будет проанализировано на предмет соответствия квалификационным требованиям, перечисленным в Инструкции участнику тендера. Если предложение не соответствует хотя бы одному требованию или Участник не предоставил документ, подтверждающий соответствие какому-либо из заявленных требований, Заказчик может не включить такого участника в короткий список.

26. Может ли иностранная компания принять участие в тендере?


Если компания-нерезидент считает, что полностью соответствует всем квалификационным требованиям, заявленным в Инструкции участнику тендера, она может принять участие в тендере.

27. При принятии решения будут ли учтены вендора, или важна только цена?


Только цена и соответствие техническому заданию.

28. Нужна ли гарантия на работы?


Гарантия должна предоставляться в соответствии с условиями, прописанными в шаблоне договора.

29. Будет ли заключен сервисный договор после окончания работ?


Нет.


30. Предложения должны быть только в электронном виде?


Да, предложения предоставляются в электронном виде, в формате, предусмотренном Инструкцией участнику тендера.

31. Нужно ли предоставить учредительные документы?


Нет. Необходимо предоставить только те документы, которые перечислены в Инструкции участнику тендера.
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Հաճախ տրվող հարցեր (FAQ) 2014-2016թթ. ընթացքում «ԱրմենՏել» ՓԲԸ լայնաշերտ հասանելիության (ԼՇՀ) ցանցում նախագծահետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար կապալառու կազմակերպության ընտրության տենդեր ARM-T 021/14-ի վերաբերյալ

1. Կա արդյո՟ք բնակարանների սեփականատերերի համաձայնությունը ակտիվ սարքավորումների արկղերի տեղակայման համար:


Համաձայնություն չկա, Պայմանագիրը պետք է կնքնի Կապալառուն` ՏԱ կ. 12.3 համաձայն:


2. Ինչպե՟ս է լուծվելու հողանցման (заземление)  հարցը:


ՏԱ չի նախատեսում հողանցման առանձին օջախի կառուցում շենքում; սարքավորումների լրիվ բացակայության պարագայում, անհրաժեշտ է զրոյացնել (занулить) շենքում:


3. Նշանակություն ունի՟, թե որ երկրի արտադրության են մալուխները:

Ոչ, չունի:


4. Ի՟նչ թվով ՏՀԴ են լինելու 13 հարկանի տներում:


Ղեկավարվելով ՏԱ կ. 10.6` 13 հարկանի տներում նախատեսվում է 1 ՏՀԴ:


5. Ո՟ր կողմն է վերանորոգելու կոյուղիները:


ՏԱ չեն նախատեսված գոյություն ունեցող կոյուղիների վերականգնողական աշխատանքներ, հետևաբար այդ աշխատանքները ընկած են Պատվիրատուի վրա (տե՜ս ՏԱ կ. 10.3):


6. Անհամապատասխանությունների պարագայում ՏԱ, ԸՏՊ և ԿԱ փաստաթղթերի միջև, ո՟ր փաստաթղթին պետք է տալ գերակայություն:


ՏԱ, ԸՏՊ և ԿԱ փաստաթղթերի միջև անհամապատասխանությունների դեպքում գերակայում է ՏԱ-ն:


7. ԸՏՊ-ում արդյո՟ք սահմանային են ՏՀԴ-երի թիվը օղակում, թե դա շաբլոն է:


Համաձայն ՏԱ կ. 10.1` մեկ տրամաբանական օղակում նշված է 10-ից ոչ ավելի սարքավորում:


8. Մալուխները պետք է անցկացվեն մինչև շքամուտք, թե՟ մինչև բնակարան:


Բազմազույգ մալուխները պետք է անցկացնել մինչև մոնտաժային պահարանները (տե՜ս ՏԱ կ. 10.6, 10.7, 11.5):

9. Ու՟մ տարածքում են տեղադրվելու ՏՀԴ արկղերը:


Համաձայն ՏԱ կ. 10.12, ՏՀԴ արկղերը տեղակայվելու են Ընկերության գոյություն ունեցող կայաններում (автоматные), 22Ս, 19’’ ստատիվներ:


10. Ի՟նչ բնութագրեր են ունենալու հիմնական սարքավորումները:


Հիմնական սարքավորումների բնութագրերը ներկայացված են ՏԱ կ. 9.5:


11. Ինչի՟ համար է պետք ավտոմատների պատյանը:


Եթե շենքի ՄԲՍ-ում (ВРУ) ավտոմատի տեղադրման տեղը առանց պաշտպանիչ կոռոբի է կամ պատյանի, ապա անհրաժեշ է նախատեսել կոռոբ/պատյան ավտոմատի տակ ՏՀԴ-ի մեջ:

12. UTP մալուխը ո՟ր կատեգորիայի պետք է լինի:


UTP մալուխը պետք է լինի 5e կատեգորիայի:


13. Ինչպե՟ս են թեստավորվելու մալուխները:


(Տե՜ս ՏԱ կկ. 11.12, 11.3) Պղնձե մալուխի ստուգումը (Прозвонка) իրականացնել կարճ միացման և մինչև այն հեռավորության հայտաբերման համար, խաչաձև զույգեր (զույգերի անցկացման ճշտությունը միակցիչների կոնտակտներին):

14. Պետք է տալ խարիսխների (плинт), թե՞ պատչ պանելների գները:


Պետք է տալ խարիսխների գները (Տե՜ս ՏԱ կկ. 10.7, 10.8, 10.9, 11.6, 11.7):


15. Ի՟նչ նվազագույն չափեր պետք է ունենա “Պենալ” տիպի “19” Հակավանդալային արկղը”:


Նվազագույն խորհուրդ տրվող չափերն են ` 630(լ)x420(բ)x250(ե): Տեղալայման և հետագա շահագործման հնարավորություն` մինչև 2 հասանելիության կոմուտատոր, patch-panel/odf 8, պատյանում ավտոմատ անջատիչ, ցանցային զտիչ, զրոյացման (заземление) կետեր:

Օրինակը բերված է նկարում:
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16. [Միջհարկային անցում. «Խարիսխ 8 զույգ (3 հատ) (10 զույգ (3հատ.)),  KRONE տեսակի», չափման միավոր` կոմպլեկտ]: Ի՟նչ է մտնում կոմպլեկտի մեջ:

Կոմպլեկտի մեջ մտնում են խարիսխները մոնտաժային պահարան մոնտաժելու համար անհրաժեշտ խարիսխները և մետիզները` խարիսխների քանակը (нормально- замкнутые)-3հատ 8 կամ 10 զույգանի:


17. [«Բաժանորդների միջհարկային արկղ» , չափման միավորը` հատ]: Ի՟նչ նպատակով է նախատեսված արկղը (короб):

Միջհարկային արկղը նախատեսված է բաժանորդային մալուխի անցկացման համար, մալուխ utp-5e, մոնտաժային պահարանից մինչև բնակարան` բաժանորդի համակարգիչ: Բաժանորդի utp 5e մալուխի անցկացումը մինչև բնակարան չի մտնում տվայլ տենդերի մեջ:


Խորհուրդ է տրվում մոնտաժային կոռոբը նստեցնել հենց ՊՎՔ խողովակի վրա համապատասխանաբար մինչև 50մմ2 և 25մմ2 :


Անհրաժեշտ կլինի տեղակայել բոլոր հարկերում, բացի այն հարկերից, որտեղ տեղադրվելու են մոնտաժային պահարաններ:


Բազմազույգ utp-25 զույգանի մալուխը պետք է անցկացված լինի ՊՎՔ խողովակների մեջ ՏՀԴ-ից մինչև մոնտաժային պահարաններ (KPTM):

18. [ԿՐՏՄ արկղ , 30 զույգ (50 զույգ), (մոնտաժային պահարան, խորությունը 15 սմ ոչ պակաս), չափման միավորը` հատ] քանի՟ զույգի համար տալ գին (30, թե 50):


Արկղը պետք է գա խարիսխների հետ կոմպլեկտով, թե՟ խարիսխները պետք է մատակարարվեն առանձին (օրինակ` ԿԱ-ում մեկ տող ներքև):


Մոնտաժային պահարան, ԿՐՏՄ արկղ50 զույգի համար, հենց մոնտաժային պահարանը կարող է մտնել խարիսխների կոմպլեկտի մեջ:


19. ՕՄԿԳ մինչև շենք` [Օպտիկական մալուխի  ձգելու և ամրացնելու համար նյութերի կոմպլեկտ, չափման միավոր` կոմպլեկտ/հատված]: Կա արդյո՞ք 1-ին հատվածի նյութերի մոտավոր կազմը և/կամ ծավալը:

Դիտարկվում է շենք օպտիկական մալուխի անցկացման 2 եղանակ.

· Օդային` Օդային ՕՄ մալուխի ամրացում, բոլոր անհրաժեշտ նյութեր ՕՄ F8 տիպի մալուխի անցկացման և ամրացման համար,

· Կոյուղով` պատի վրա դուրսբերում, ՕՄ մալուխի ամրացում և պաշտպանում հենց պատի վրայով:


20. Ինչու՞ ենՏՄՀ-ի Հավելված 4-ում որոշ տողերի քանակները նշված տասնորդական կոտորակներով:


ՏՄՀ Հավելված 4-ում նշված են միջինում է շենքին եկող քանակությունները: Եթե աշխատանքերը կամ նյութերը կիրառվում են 100-ից 1 շենքի համար, մեկ շենքի համար միջինում կարող է գալ ոչ ամբողջ թիվ:


21. Պետք է արդյո՞ք փաստաթղթերի կամ հավաստագրերի հաստատված ռուսերեն թարգմանություն:

3-րդ կողմից (Դատական, կարգավորող մարմինների) տրված փաստաթղթերի թարգմանություն չի պահանջվում:

22. Ինչպե՞ս է որոշվելու ողջ նախագծի արժեքը:


Մասնակիցը կտեղադրի միավոր գները աշխատանքների և նյութերի ամեն տեսակի համար Հավելված 4-ում: Այդ գները կբազմապատկվեն աշխատանքների և նյութերի միջինը մեկ շենքի համար անհրաժեշտ քանակություններով` յուրաքանչյուր տեսակի շենքի համար: Արդյունքում կձևավորվի յուրաքանչյուր տիպի շենքին ընկնող շինարարության միջին արժեքը: Այդ արժեքը կբազմապատկվի նախագծում դիտարկվող յուրաքանչյուր տիպի շենքերի քանակի վրա:


23. Ինչպե՞ս է պետք լրացնել տարբեր տիպի շենքերի համար մալուխների անցկացման գինը:

Նշվում է մալուխների անցկացման 1 մետրի արժեքը : Տիպային շենքերը տարբերվում են տրասաների երկարությամբ, ինչը հաշվի է առնվելու տիպային շենքի շինարարության արժեքի հաշվարկման ժամանակ (Տե՜ս Հարց 22 պատասխանը):

24. Ե՞րբ հասանելի կլինեն 1-ին փուլի շենքերի հասցեները:

Հասցեները կներկայացվեն գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր ստորագրած և կարճ ցուցակ անցած Մասնակիցներին: Այդ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի նախքան էլեկտրոնային աճուրդի անցակացումը:


25. Ինչպե՞ս է կազմվելու Մասնակիցների կարճ ցուցակը:


Յուրաքանչյուր տենդերային առաջարկ վերլուծության է ենթարկվելու որակավորման պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից` թվակված ՏՄՀ-ում: Եթե առաջարկը չի համապատասխանում թեկուզ մեկ պահանջին կամ Մասնակիցը չի ներկայացրել հայտարարված պահանջներից որևէ մեկին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթուղթ, Պատվիրատուն կարող է չներառել Մասնակցին կարճ ցուցակում:


26. Կարող է արդյո՞ք արտասահմանյան կազմակերպությունը մասնակցել տենդերին:

Եթե ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը կարծում է, որ ամբողջովին համապատասխանում է որակավորման պահանջներին համապատասխանության հայտարարագրում նշված պահանջներին, որոնք թվարկված են ՏՄՀ-ում, ապա այն կարող է մասնակցել տենդերին:


27. Որոշում կայացնելիս արտադրողները հաշվի առնվելու են, թե՞ կարևոր է միայն գինը:


Միայն գինը և համապատասխանությունը տեխնիկական առաջադրանքին:


28. Պետք է արդյո՞ք երաշխիք աշխատանքների համար:


Երաշխիքը պետք է տրամադրվի պայմանագրի շաբլոնում նշված պայմաններին համապատասխան:


29. Կնքվելու է արդյո՞ք սպասարկման պայմանագիր աշխատանքներն ավարտելուց հետո:


Ոչ:


30. Առաջարկները պետք է լինեն միայն էլեկտրոնայի՞ն:


Այո, առաջարկները ներկայացվում են էլեկտրոնային տեսքով, ՏՄՀ-ում նախատեսված ֆորմատով:


31. Պետք է արդյո՞ք ներկայացնել կանոնադրական փաստաթղթեր:

Ոչ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնք թվարկված են ՏՄՀ-ում:
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